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IMÁGENES RELACIONADAS CON LA CELDA 13.2KV E INTERRUPTOR: 

 

Tren de Celdas de salida de circuito 13,2 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda C097, correspondiente al circuito Alimentador 7CU 

Obsérvese que no se dispone de relé de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte interna de la celda. Lugar donde se aloja el Interruptor. 

Obsérvese que falta una cortina que evidencia la necesidad de 

instalar pasamuros. 
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CONTINUACIÓN…. 

 

 

Parte interna del gabinete que aloja relé, borneras y minibreakers. 

 

 

 

 

Interruptor de potencia.  
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CONTINUACIÓN…. 
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